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Instalaciones petroliferas para suministro a vehiculos

16 - INSTALACIONES PETROLiFERAS
PARA SUMINISTRO A VEHICULOS

ALCANCE

Se aplicara a las nuevas instalaciones para el suministro de carburantes y/o combustibles liquidos
a vehiculos, asf como a las ampliaciones y modificaciones de las existentes.

Clasificacién de los productos:

Hidrocarburos con presion absoluta de vapor

Clase A a 15 °C superior a 98 Kpa ( 1 Kg / cm? ) Butano, propano, hidrocarburos licuables

Hidrocarburos con punto de inflamacién
inferior a 55 2C

[WELEY:

Gasolinas, naftas, petréleo

Hidrocarburos con punto de inflamacion

Clas=e entre 55 2C y 100 °C

Gas-oil, fuel-oil, diesel-oil

Hidrocarburos con punto de inflamacion

Clase D superior a 100 2C

Asfaltos, vaselinas, parafinas, lubricantes

Quedan excluidos del Reglamento, las instalaciones de almacenamiento de productos cuyo punto
de inflamacién sea superior a 150 °C.

NORMATIVA APLICABLE

REAL DECRETO 2085/94 de 20 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Petroliferas.

REAL DECRETO 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién técnica

complementaria MI-IP 04 "Instalaciones fijas para distribucién al por menor de carburantes y
combustibles petroliferos en instalaciones de venta al ptiblico” B.0.E. N° 41 publicado el 16/2/96.
Correccidn de errores: BOE N° 79 de 01/4/96 Derogado parcialmente Vigente, solamente, a los
efectos de lo ordenado en el articulo tercero, inspeccién de las instalaciones existentes, del Real
Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de Octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
petroliferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y la ITC - MI-IP 03, aprobada
por el Real decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, e ITC - MI-IP04, aprobada por el Real Decreto
2201/1995, de 28 de diciembre.

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio. B.O.E. N° 125 publicado el 22/5/2010. Correccién de errores: BOE N° 149
de 19/6/2010.

Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instruccién técnica complementaria
MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos
petroliferos liquidos». B.O.E. N° 100 publicado el 27/4/05.

Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién Técnica

Complementaria MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de
almacenamiento de productos petroliferos liquidos» B.0.E. N° 307 publicado el 25/12/06.



Instalaciones petroliferas para suministro a vehiculos

PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACION Y TRAMITES DE PUESTA EN MARCHA

a) Sera preciso la presentacién ante el 6rgano territorial competente del correspondiente proyecto
técnico y certificado final de obra de la direccién facultativa, firmado por un técnico competente,
para las capacidades totales de almacenamiento (Q) y productos siguientes:

5 Disposicién del almacenamiento Interior Disposicion del almacenamiento Exterior
Tipo de producto (litros) (litros)

Clase B Q>300 Q> 500

ClasesC YD Q. > 3000 Q > 5000

b) No serd necesaria la presentacién de proyecto cuando la capacidad de almacenamiento (Q) sea:

Disposicion del almacenamiento Exterior
(litros)

Clase B Q=300 Q<500

Disposicion del almacenamiento Interior
(litros)

Tipo de producto

ClasesC YD Q<3000 Q < 5000

En estos casos, sera suficiente la presentacién ante el érgano territorial competente de documento
(memoria resumida y croquis) en el que se describa y detalle la misma, y certificado final acreditativo
de la adaptacién de las mismas a la ITC, responsabilizandose de la instalacién, firmados ambos por el

responsable técnico de la empresa instaladora de la obra.



